
Split, 25.1.2018

ANALITIEKI BROJ:
Broj analit,izvje56a:

Zahtjev:

Naru6itelj :

Vlasnik:

Mjerno mjesto:

Vrsta uzorka:
Uzorkovao :

Uzorak dostavio
Datum uzorkovanja:
Datum dostave uzorka:

Analitidki broj 6962/18k
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDMVSTVO

S PLI TSKO-DALMATI NSKE ZU PEru U E
SluZba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SpLlT, Vukovarska 46

Odjel za kemijske analize vode tel./fax.401 162;Odjel sanitarne mikrobiologije tel.401-109; fax.E33-295
Odjel opie zdravstvene ekologije
Akreditirane metode u fiksnom podrudju oznacene su znakom ("),
a u fleksibilnom podrud,lu znakom ("-),

ANALITIEXO IZVJESCE

6962/1 8k
4397

lspitivanje kvalitete vode prema narudZbenici.

Komunalno d.o.o. Vrgorac
TeZadka 8
21276 Vrgorac
018"22432106133

Komunalno d.o.o. Vrgorac
TeZadka B

21276 Vrgorac

lzvori5te Banja
opis uzorka: bez obiljeZja. lzvjesce se sastojiod kemijskog (K) i mikrobioloskog (M)
dijela. Dio analizaje analiziran uHZZJZ u prilogu br. isp. izvjesca 190125; oznika'
uzorka 3754118

Sirova voda
D. Ribarevic djelatnik NZZJZSDZ
D. Ribarevid djelatnik NZZJZSDZ
13.11.2018 9,30
13.11.2018 12,20

REZULTATI ISPITIVANJA

KEMIJSKAANALIZA

Naziv analize Oznaka
metode

Mjerna
jedinica

MDK Rezultat

boja
mutnoia*
alkalitet*
ukupna tvrdoca*
TOC*
amonij*
n itrit*
nitrat*
fluorid*
kalcij.
magnezij*
natrij*
kalij.

vizualna metoda
HRN EN lSO7027-1:2016
HRN EN ISO 9963-1:1998
HRN ISO 6059:1998
HRN EN 1484:2002
HRN ISO 7150-1:1998
HRN EN 26777:1998
HRN EN ISO 10304-1:2009
HRN EN ISO 10304-1:2009
HRN EN ISO 14911:2001
HRN EN ISO 14911:2001
HRN EN ISO 14911:2001
HRN EN ISO 14911:2001

-50

- .,u

- 200
-12

mg/lPt-Co
NTU*
mg/lHCO3-
mg/lCaCO3
mg/l
mg/l NH4+
mg/l No2-
mg/l NO3-
mg/l F-
mgllCa2+
mg/lMg
mg/lNa
mgilK

-20
--4

5
0,38
220
193
0,867
0,01
0,01
1,71
0,028
71,6
3,35
1,448
0,437

Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

O-5.'10.-11.s.1./02 1t 3



fenoli*
anionski detergenti*
fosfati*
bromat*
miris

koncentracija H+ iona*

elektrovodljivost.

suspendirana tvar
isparni ostatak 105"C
oksidativnost*
sulfati.
klorid*

HRN ISO 6439:1998
HRN EN 903:2002
HRN EN ISO 6878:2008
HRN EN ISO 15061:2001
vlastita metoda
P-5.4.M-ll.s.S.1
HRN EN ISO 10523:2012

HRN EN 27888:2008

HRN EN 872:2008
vlastita metoda
HRN EN ISO 8467:2001
HRN EN ISO 10304-1:2009
HRN EN ISO 10304-1:2009

- ,oo
- 0,3
_ 10

6,50 - 9,50

_ 2500

- 10

- 5,00
- 250
- 250

ug/l
ug/l
mg/lP
ug/l

pH jedinica

uS/cm
komp.temp.
na 20"C
mg/l
mg/l
mg/l02
mg/lSO42-
mg/lCl-

Analitidki

2
5
0,16
10
bez

7,58na
25,0"C
372

0,5
208
0,5
9,44
3,87

Voditelj Odsjeka za povr5inske vode, vode za pi6e,

hemodijalizu i rekreaciju:
Mr.sc. Tina Dumani6, dipl.ino.sc. Tina Dumani6, dipl.ing.

Naziv analize Oznaka
metode

Mjerna
jedinica

Rezultat

Benzen
l,2dikloretan

HRN ISO 11423-1:2002
HRN ISO 11423 -1:2002

-1
-3

ug/l
ug/l

< 0,2
< 0,'1

Voditelj Odsjeka

Naziv analize Oznaka
metode

Mjerna
jedinica

MDK Rezultat

ugljikovodici HRN ENlSO9377 -2:2002;HRN ug/l
15011423-1:2002

50 <5

Naziv analize Oznaka
metode

Mjerna
jedinica

MDK Rezultat

Mn**
Cr**

HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN ISO 8288:1998
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

-50
-50

<1
<1
<1
< 10
<1

Ni**
Zn**
Pb"*
Al**
Se**

-20
- 3000
- 10
- 200 '10,88

- 10 < 5
-5 < 2

Rezultaii se odnose iskljudivo na analizirani uzorak i ne smiju se umno2avati bez odobrenja izvrSitelja niti korlstiti u reklamne svrhe.

O-5.10.-11.s.1./02 2t 3

MDK



sb**
Cu**
cd**
Fe**
As"*
Hg

HRN EN ISO 11885:1998
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
HRN EN ISO 15586:2008
vlastita metoda
P-5.4.-M-il.8 1

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

E

- 2000
E

- 200
- 10
-1

2
1,16
0,3
9,56
1

0,3

Voditelj Odsjeka za spektrofotometrijske analize vode:
Anna Spomenka Bakavic, dipl.san.ing.

Zakljudak:

Prem_a ispll?!rm kemijskjm pokazateljima uzorak vode JE SUKLADAN uvjetima Zakona o vodiza ljudsku
potroSnju NN 56/13,64115i104117, va2e6eg Pravilnika NN 125117 te DirektiveVijeca lggBlAZtEZ:2O1gtS1i
201511787 . ZakljuCak nije obuhvaCen podrudjem akreditacije.

--- Kraj analitickog izvjeSca ---

Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnoiavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

O-5.10.-11.s.1./02 31 3



Analitidki broj 6962/18M

Split,28.1 .2019.

ANALITIEKI BROJ:

Broj analit.izvjeSda:

Zahtjev:

Naruiitelj :

Vlasnik:

Mjerno mjesto:

Vrsta uzorka:
Uzorkovao :

Uzorak dostavio
Datum uzorkovanja:
Datum dostave uzorka:

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPLITSKO-DALMATI NSKE ZU PEUU E

SluZba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SPLIT, Vukovarska 46

Odjelza kemijske analize vode tel./fax.401 162;Odjelsanitarne mikrobiolog'rje tel.401-109; fax.533-295

Odjel op6e zdravstvene ekologije
Akreditirane metode u fiksnom podrudju oznadene su znakom (*),
a u fleksibilnom podrudju znakom (**).

ANALITIEXO lZVJTSCE

6962/18M
2800

lspitivanje kvalitete vode prema narudZbenici.

Komunalno d.o.o. Vrgorac
TeZadka B

21276 Vrgorac
018:22432106133

Komunalno d.o.o. Vrgorac
TeZadka 8
21276 Vrgorac

lzvori5te Banja
Opis uzorka: bez obiljeZja. lzvje5ce se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiolo5kog (M)
dijela. Dio analizaje analiziran UHZZJZ u prilogu

Sirova voda
D. Ribarevic djelatnik NZZJZSDZ
D. Ribarevic djelatnik NZZJZSDZ
13.11.2018. 9,30
13.11.2018. 12,20

REZULTATI ISPITIVANJA

MTKROB|OLOSXe AHeltZe

Naziv analize Oznaka
metode

Mjerna
jedinica

MDK Rezultat

*Broj kolonija 36"C
*Broj kolonija 22'C
*Ukupni koliformi
*Escherichia coli
*Enterokoki

HRN EN ISO 6222:2000
HRN EN ISO 6222:2000
HRN EN ISO 9308-2:2014
HRN EN ISO 9308-2:2014
HRN EN ISO 7899-2:2000

cfu/1 ml
cfu/1 ml
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/100 ml
broj/S1

32
152
285
32
20
2
0
0

*Pseudomonas aeruginosblRN EN ISO 16266:2008
*Clostridium perfringens ISO 14189:2013
Enterovirusi realtime PCR

y' Voditelj Odsjeka za
L,' Dr.sc. Ana

Rezultati se odnose iskljucivo na analizirani uzorak ine smiju se umno2avati bez odobrenja izvr5itelja niti koristiti.u rekli

:,,

analizu voda:

O-5.10.-1V.v.1./02



Analitiij<i broi 6962/18M

Zakljucak:

--- Kraj analitidkog izvje56a ---

Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak ine smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

O-5.'10.-1V.v.1./02 21 2

n

{ii Voditelj



I

RePublika Hrvatska
Hrvatski zav od za javno zdravstvo

Sluiba za zdravstvenu ekologiju

odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Zagr eb, Rockefellerova 7

Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

Datum: 28j22018.

ISPITNI IZVJESTAJ

A

190125 (1S9047) " Oznaka uzorka: 3754118

voda, anal. br. 6962/2018, BanJa

Voda na izvori6tu (sirova)

NASTAVN!zAvoDzAJAvNozDRAvSTVNoSPLITSKo-DALMATINSKE
2UpAUUe, SluZba za zdravstvenu ekologiJu, OdJel za lcemiJsko lspitivanJe voda

Vukovarska 46, 21000 SPlit

Dopis
Ur.br.: od 13.11.2018.
Naruditelj
Banja
14.11.2018.
prema zahtjevu, parametri skupine B u monitoringu vodocrpilista (izvoriSni)

14.1 1.2018. I 27 .12.2018.

Zakliu6ak je naveden u Prilogu6 I

li6, dipl.ing.

HZJZ

Broj ispitnog izvjeStaja:
Naziv I ldentlfikacfia uzorka:
Vrsta uzorka:
Narudltelj:

Tip zahtJeva:

Uzorkovao/la:
LokaclJa uzorkovanJa:
Vrijeme dostave:
Vrsta ispitivanja:
Podetak/krai isPitivanJa:

Kona6na ociena:

\

Dostaviti:
1. NASTAVNIzAVoD zA JAVNo zDRAVswNo sPLIrsKo-DALMATINSKE ZupAtlue, sluZba za

zdravstvenu ekologiiu, Odjelza kemUsko ispitivanie voda

Vukovarska 46, 21000 SPlit

Napomena:
t ) iauranlule se isticanie imena zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom'

z1 tspitni izvlestal rezuliat je eleKronirke obrade podataka te je punova2e6i bez ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja octnose 
"" 

i"rlrciro na ispitivani uzorak. Ne smiiu se umnozavati bez odobrenia zavoda'

+! Akreditirane metode oznacene su u lspitnom izvjestaju I
5) Prilozi nisu obuhva6eni podrudjem akreditacije

vaZiti

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: 1 / 11 19012512018

*urru



uzorka: 190125 I 3754118

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

OdJel za kontrolu zdravstvene lspravnosti voda I vodoopskrbu

Podetak/krajispitivania: 14.11.2018.111.12.2018'

Naziv uzorka: voda, anal. br. 6962/2018' Bania

Nazirr parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat -MDK Ocjena

ispravnosti

Vodikov sulfid sM 45OO-S2- I (23.

i2d.,2017)-
prilagodeno

mg/L HrS <0,005 0,05 DA

Cijanidi HRN EN ISO 6703-

1:1998

pg/L CN- <30 50 DA

Policiklidki aromatski
ugljikovodici

HRN EN ISO 17993:

2008 t
pgiL <0,005 0,1 DA

Benzo(a)piren HRN EN ISO 17993:

2008 r
pg/L <0,005 0,01 DA

benzo(bXluoranthene HRN EN ISO 17993:

2008 '
ps/L <0,005 0,1 DA

benzo(k)fluoranthene HRN EN ISO 17993:

2008 I
pg/L <0,005 0,1 DA

benzo(ghi)perilene HRN EN ISO 17993:

2008 r
pg/L <0,005 0,1 DA

fluoranthene HRN EN ISO 17993:

2008 t
ug/L <0,005 DA

indeno(1,2, 3-cd)pirene HRN EN ISO 17993:

2008 I
pgiL <0,005 0,1 DA

Kobalt (Co) HRN EN ISO 11885:

2010 r
pg/L <2 DA

Barij(Ba) HRN EN ISO 11885:

2010 I
ps/L 6,3 700 DA

Srebro (Ag) HRN EN ISO 11885:

2010

pg/L <4 10 DA

Detergenti -neionski Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE-28,
izdanje:111 r

pg/L <60 200 DA

Silikati Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE 17,

izdanje:2|2 t

mS/L SiO, 2,7 50 DA

Beril'tj(Be) HRN EN ISO 11885:

2010 I
pg/L <1 DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucMo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

metode. n.d. - nije detektirano

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1i1 Stranica: 2 / 11 19012512018



rka uzorka: 190125 13754118

ema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

lnterna metoda

lnstituta R.Bo5kovi6,

PS 5.4/3
Odredivanje tricija (

lzdanje 8)

rzvje5taj rRB ie u Prilogu.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nadinu voclenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

vodoopskrbe (NN 12511 7).

metode. n.d. - nije detektirano.

VoditeljOdsjeka
Jurica Stiglie, dipl.ing,

Napomena : Rezultati ispltivanja odnose se iskljudMo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granlcu

lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: 3 / 11 19012512018

Ocjena
ispravnosti



190125 I 3754t18

OdsJek za metale i metaloide

Po6etak/kraj ispitivanja: 28'11'2018. 1 27 J22018'

Naziv uzorka: voda, anal. br.6962/2018, Banja

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize' monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na6inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost iavne

vodoopskrbe (NN 1 2511 7).

lpravilnik 
o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nadinu

voclenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117)'

VoditeljOdsjeka

mr. sc. Anica Benuti6, diPl. ing

Nazv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat -MDK Ocjena

ispravnosti

Bor (B) HRN EN ISO 17294.

2:2016

mg/L 0,004 1 DA1

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju6Mo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

metode. n.d. - nije detektirano.

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: 4 / 11 190125/20',| I



190125 I 3754118

Odsjek za Pesticide

Podetak/krajispitivania: 04.12.2018.112J22018'

Naziv uzorka: voda, anal. br. 696212018, Bania

Nazv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat
-MDK Ocjena

ispravnosti

Organoklorirani Pesticid i Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

trg/L
.0,5 0,5 DA

Organofosforni Pesticidi Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,5 0,5 DA

Oksidemeton -metil Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L <0,05 0,1 DA

DDT i metaboliti Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,01 0,1 DA

Klordan Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,01 0,1 DA

Pesticidi ukuPni Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

trg/L
<0,5 0,5 DA

Aldrin Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525,3 I

pg/L <0,01 0,03 DA

Atrazin Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

ps/L <0,01 0,1 DA

Azinfos-etil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L <0,02 0,1 DA

Napomena : Rezultati ispitivan.ia odnose se iskljudivo na ispitvani uzorak. Rezullati izraieni kao manje od (<) odnose se na granicu

n.d. - niie detektirano.

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: 5 / 11 1 901 25/201 I



uzorka: 190125 I 3754118

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat
-MDK Ocjena

ispravnosti

Azinfos-metil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,02 0,1 DA

Bromofos-etil Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,02 0,1 DA

Bromofos-metil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L <0,02 0,1 DA

p,p-DDD Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA
Metoda 525.3 r

pg/L <0,01 0,1 DA

P,P-DDE Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

ps/L <0,01 0,1 DA

o,p-DDT Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,03 0,1 DA

P,P.DDT Vlastitametoda, ltrgll-
Oznaka:P-PEST-10, 

I

lzdanje:1/0,US EPA 
I

Metoda 525.3 ' I

<0,03 0,1 DA

Demeton S Vlastitametoda, ltrgll-
Oznaka:P-PEST-10, I

lzdanje:1/O,US EPA 
I

Metoda 525.3 I

<0,01 I 0,1 DA

Demeton-S-metil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L <0,02 0,'l DA

Demeton-S-metil sulfon Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA
Metoda 525.3

ps/L <0,02 0,1 DA

<0,01 0,1 DA
Diazinon Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 I

ps/L

Napomena : Rezultati ispitivan.ia odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultali izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1 i't Stranica: 6 / 11 1901 25/201 I



uzorka: 190125 I 3754118

Napomena:Rezultati ispitivanja odnose se iskljudMo na ispitivani uzorak. Rezultaliizra2enikao manje od (<)odnose se na granicu

O^SZE28 lzd""Je4xeradUa: t/1 Stranica: 7 / 11

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat
*MDK Ocjena

ispravnosti

Dieldrin Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,02 0,03 DA

Diklofluanid Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA
Metoda 525.3

trg/L
<0,01 0,1 DA

Diklorvos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,01 0,1 DA

Dikofol Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,01 0,1 DA

Dimetoat Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

ps/L <0,03 0,1 DA

Endosulfan alfa Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 '

ug/L
<0,03 0,1 DA

Endosulfan beta lVlastita metoda,
I oznaka:P-PEST-10,
I

llzdanje:1/0,US EPA

lu"toa" szs.g I

ps/L <0,03 0,1 DA

Endrin Vlastitametoda, ltrsll-
Oznaka:P-PEST-10, 

I

lzdanje:1/0,US EPA 
I

Metoda 525.3 ' I

<0,03 0,1 DA

Etion Vlastitametoda, lPglt-
Oznaka:P-PEST-10, I

lzdanje:1/0,US EPA 
I

Metoda 525.3 I

<0,02 0,1 DA

Fenamifos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

trS/L
<0,05 0,1 DA

Fenitrotion Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 I

pg/L <0,01 0,'1 DA



Broj ispitnog izvieitaia/Oznaka uzorka: 190125 / 3754/18 . '

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat
*MDK Ocjena

ispravnosti

<0,02 0,1 DA
Fenklorfos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ug/L

ug/L
<0,02 0,1 DA

Fention Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

<0,02 0,1 DA
Fonofos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L

<0,01 0,1 DA
Forat Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L

pg/L <0,05 0,'l DA
Fosalon Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

0,1 DA
HCB Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 t

pg/L <0,03

HCH alfa Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,03 0,1 DA

pg/L <0,02 0,1 DA
HCH beta Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA
Metoda 525.3 r

<0,01 0,1 DA
HCH gama (Lindan) Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 I

us/L

HCH delta Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,01 0,1 DA

Heptaklor Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 I

pg/L <0,03 0,03 DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju6vo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: I / 11 19012512018



190125 I 3754118

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju6ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. n d - nije detektirano -----------
Stranica: 9/'1 1

"MDK Ocjena
ispravnostiNaziv parametra Metoda Mjerna

jedinica
Rezultat

<0,03 0,03 DA
Heptaklorepoksid-egzo Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 I

pg/L

Heptaklorepoksid-endo Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,03 0,03 DA

<0,01 0,1 DA
lzofenfos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-'10,

lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L

<0,01 0,1 DA
Kaptan Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

tiSiL

Klormefos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,01 0,1 DA

Klorpirifos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 I

pg/L <0,01 0,1 DA

pg/L <0,03 0,1 DA
Klorpirifos-metil Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

<0,02 0,1 DA
Kumafos Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L

pg/L <0,02 0,1 DA
Malation Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

Metamidofos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10'
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L <0,02 0,1 DA

Metidation Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,02 0,1 DA



190125 I 3754118

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Metoksiklor Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 :

pg/L <0,03 0,1 DA

cis-Mevinfos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

trg/L <0,02 0,1 DA

Ometoat Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA
Metoda 525.3 !

pg/L <0,03 0,1 DA

Paration Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1l0,US EPA
Metoda 525.3 I

pg/L <0,05 0,'l DA

Paration-metil Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA
Metoda 525.3

pg/L <0,02 0,1 DA

Pirazofos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

trg/L <0,05 0,1 DA

Pirimirros-etil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,03 0,1 DA

Pirimtfos-metil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 '

pg/L <0,03 0,'1 DA

Simazin Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3 r

pg/L <0,01 0,1 DA

Tetraklorvinfos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

ps/L <0,01 0,1 DA

Tiabendazol Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,1 0,1 DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultatiizraleni kao manje od (<) odnose se na granicu

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: 10 / 11 19012512018



190125 I 3754118

- _ mf"toOe zJ*op le OOiJaXreOitrran prerna ff nfl fN tSOlteC fl025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize' monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaiu djelatnost javne

vodoopskrbe (NN 1 2511 7).

Analitidar:

Barbara Vudi6 diPl.ing'

Kraj ispitnog izvie1taia

*MDK Ocjena

ispravnosti
Naziv parametra Metoda Mjerna

jedinica
Rezultat

Tolilfluanid Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,01 0,1 DA

Tolklofos-metil Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,01 0,'1 DA

Triklorfon Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:'ll0,US EPA

Metoda 525.3

pg/L <0,1 0,1 DA

Vinklozolin Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/0,US EPA

Metoda 525.3

trS/L
<0,01 0,1 DA

Napomena:Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. RezultaliizraZeni kao manje od (<)odnose se na granicu

metode. n.d. -

o-szE-28 lzdanje/preradba: 1/1 Stranica: 11 / 11 1 901 25/201 I



ISPITNI IZVJESTAJ BR: 3754/
28.12.2018.

PRILOG I

ZMLJUEAK

Kona6na ociena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda,anal.br.6962/2018'Bania

Odjel za kontrolu zdravsWene ispravnostl voda i vodoopsl$bu

Rezultati za pokazalellekoji su odreclMani u analiziranom uzorku oDGOVARAJU maksimalno dozvoljenim

koncentracijama iz prilogai pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti

vode za ljudsku potrosnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br'

1?,5t2017).

OdsJek za metale I metalolde

Masena koncentracija bora (B) u analiziranom uzorku je u skladu s najve6om dopustenom kolidinom bora utvrdenom u

prilogu I parametri zdravstuene ispravnosti vode za tiuost<u potroiniu (mikrobioloSki, kemijski i parametri radioaktvnosti)

, Tablica 3. Kem'rjski parametri zdravstvene ispravnosii vode za ljudsku potrosnju Pravilnika o parametrima sukladnosti'

metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za liudsku potrosnju te nadinu votlenja registra pravnih

osoba koje obavljaju djelatnostjavne vodoopskrbe (NN 125117)'

OdsJek za Pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim

koncentracijama iz pravilnika o parametrima suraonosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za

ljudsku potroSnju te nadinu vodenja registra pr"rnin osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)'
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$PITNI IZVJESTAJ O KONCENTRACIJI
AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U

UZORKU
Tesl report ofthe radionuclide activtty concenlration in

a samPle

Stranica
Pug,e

2od3
2 of 3

lr i')l i. i ili'

Izvjestaj broi: 016-8630/1 1/2018
'l'est rePort rut.:

Postupak ispitivrnia I Test process:

U PS 5.4/l Gama-spektrtrmetrijska
odredivanja (lzdanic 1 1)

tr PS 5.4/2 6dredivanjc 
cv'c0Sr (lzdanje 8)'

m pS 5.4/3 O<lre<livarje lfcija (Izdanje 8)-

il ps 5,4/4 Odredivanjc "L's (lzdanjc tl)"

tr PS 5,4/5 OrJredivanje ukupne alla i,
ukupne bcta aktivnosti (tzdanie 3)

[-l Drusi:

' lntsrna isnitnu metoda u skladu s postupcitria i radnim

ipurunru', LltE,-u; "' Standardna metoda ISO 10704:

zbOS(f) u skladu s postupkom PS 5'4l5

Mjerni instrumcntil Measttring instuments:

I Gama-spektrometar: Broad

I Gama-sPektrometar: l]road 2

I Cama-sPektromctar: FixtCoax

f Gama-sPektrometar: InsPcctor

I Gama-sPektrornetar: Reverse

K'f*kuein*ki scintilacijski brojad i'SC:
'l'ri-Carb 3180

il a/F brojad: iMatic

I Drugi:

llatum uzorkovanja:
Sampling date:

Izvor datuma uzorkovanja:
()rigin of the samPling date:

Il,et'erentni datum: l4'l l'2018'
Reference dale:

Rezultati ispitivonja / Res ults of test :

f nopis I Narudrbenica [ [tit<eta s ambala2e

E Ambalaza bee etikete I cedul.lica uz uzorak

I ostalo:

Kraj rezultata ispitivanjal End ttf the results ot test

Oznaka, naziv i/ili vrsta uzorka
Sample rlesignation, descriplirttt an(Yor

ape

Analit
Analyte

Koncentracija aktivnosti (c6)
A ct iv itv c oncenlr al ion (c 

^)f, riq/m3 X Bq!_
ffi-;-zsa - voda za ljudsku

p<ltro3nju (izvori5te, sirova),

NZ,IZ SPlit, uzorak od

14.11.2018.
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lzdanjelliditian 10

2.6.201'.1,

oB 5.10/l-0-2 ffidzaistralivarrje Errnmccsfi 5aJd ooo Zasreb,
HrvatskalCroatia

Tel.: +'385-l-4560931, +31t5-l-4560934

Faks//"ax: +385- l'4680205
www.irb.hr

mora i okoli5a, l.,aboratorij za radioekologiju

Ruder Boikovit lnstitute, Divisianfor Marine

ttnd l:)nvironmental llesearch, Laboratory /ir
Radioecolop

ilI



T

lzvjestaj brojr 016-8630/11/2018
Test rep)rt no.:

Mjesto ispitivanja: Laboratori.i za radioekologiju Instituta Ruder Bo$kovii
I'lace af lesting:

Uvjeti ispitivanja: Odgovarajuii
Test conditi<tns:

Mj erna nesigu rnos tl M e a sur em e nt t ncer t ainty :

Prosirena mjcrna ncsigurnost uavedcna u ovom ispitnom izvjestaju odgovara Sastavljenoj

standardno.i mjernoj nJsigurnosti pomnoZenoj s faktorom p,okrivanja k * 2, koji za normalnu

raspodj el u',d[ovara vj eroj atnosti pokri vanj a od pribl iino 95%.

The reporled expanded meaiuremcnt nncertairfi in tiis tesl rep.ort- is stated as the combined standard

me($tffement uncertainty multiplied by the coverige J'aclor k = 2, which for a normal distribulion cotresponds

ta a coverage probabilitY oJ'95%'

Dodaci: Popratni dopis 016-863012212018
Annexes:

Napomene:
Cotnmenls:
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